REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION
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MONTAJE TRAFO MONOFASICO SOBRE POSTE
10-25-37.5 =50 — 75 KVA
UBICACION: Vo. Bo. DIGITO: CIUDAD Y FECHA:
PROYECTO: Ing. Electricista: CONTIENE:
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR ARMANDO SOLORZANO DANGOND ASD PUEBLO BELLO - JUNIO DE 2012 PLANCHA
PROYECTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR DE INTERES ENTRADA PRINCIPAL FRENTE A CENICAFE M.P. 25205-23139 CUND > DE
SOCIAL PRIORITARIO PARA POBLACIEN EN PROPIETARIO APROBO: AREA TOTAL ESCALA: REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION
GERENTE: ASCANIO MANUEL GUERRA GUTIERREZ 4

EXTREMA POBREZA "VILLA ERIKA" MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR

ARQ. ALVARO ALBERTO IMBRECH OSPINO

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL
RESOL.N0.0369 DE JUNIO 7 DE 2012

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-EMSEPU

SEGUN CERTIFICACION DEL 08/06/2012

42.614,24 M2

LA INDICADA




